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Dans le cadre de : « Les nouvelles technologies pour votre habitation », Energymons 2009
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597 Gtep

148 à 
175 Gtep

147 à 170 Gtep

39 à 46 ans

66 à 77 ans

216 ans

40 Gtep 57 ans

Charbon

Pétrole

Gaz

Uranium
Renouvelable

Source : EIA 2007 10
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Source : Le Figaro, 12 déc 2007
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Notre Terre se réchauffe

Source : IGCC

… et va encore chauffer ! 
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L’idée est née à l’Université
de Canterbury

WhisperTech Limited :
• créé en 1995 

• afin de développer et 
commercialiser un système de 
micro-cogénération
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WhisperGen

EHE

Efficient Home Energy

Mondragon Coop Corporation

Production de 
WhisperGens 
pour l’Europe 

en Europe
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A Mondragon (Pays Basque)
Mondragón Cooperative Corporation est un 
groupement d’ entreprises  de production et de 
distribution. 
C’est une des plus grandes coopératives de 
travail au monde
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Hot End

Cold End90� Phasing

Piston 
seal

Rod seal

La WhisperGen™utilise un moteur Stirling 
à double action
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L’eau est chauffée 
en circulant à 
travers la machine
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On

On

Off

Off

WhisperGen Operation

Conventional Boiler Operation

La WhisperGen a été concue pour 
fonctionner de longues périodes
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…. avec un ballon de stockage

C’est la configuration préconisée 
par WhisperGen car  : 

• permet de longues périodes de 
fonctionnement (car évite un trop 
grand nombre de cycles) 

• assure une meilleure efficacité. 

Le réseau de chauffage doit être 
raccordé sur le ballon.
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• ayant une bonne formation

• une bonne connaissance de la 
technologie

• sachant trouver des solutions

• achetant de bons composants

• désireux d’assumer la 
maintenance

• aimant l’innovation
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WhisperGen 
installée dans une 
maison 
particulière aux 
Pays Bas
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UK: 6th year

NL: 5th year

IR: large trial

FR: Large trials
IT: Field trials

D: Many trials

ES: Trials

SI: Test units

P: Several sites

S: Several sites

B: Lab tests

CH: Trials

A: Trials
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Conclusions du test : 
� pas de danger pour le réseau de distribution d’électricité

� Le réseau est stable
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• Puissance électrique : 0.1 à 6kW

• Puissance thermique max : 11,7kW
Température d’eau de sortie : 60-65� C

• Moteur TOYOTA

• Alimentation : gaz naturel ou propane

• Consommation faible (20,8 kW)

• Coûts de maintenance réduits
Petit entretien : 10.000h – Vidange : 30.000h

• Emissions réduites

I����������������� C:R	-�;�.	 (TOYOTA group)

51

I����������������� C:R	-�;�.	 (TOYOTA group)
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Hypothèses :

Puissance éléctrique 6 kW (é)

Puissance thermique 11,7 kW (th)

Durée de fonctionnement annuel 4000 h

Prix de revente de l'électricité 0,21 €/kWh(é)

Prix d'achat du gaz 0,045 €/kWh

52

I����������������� C:R	-�;�.	 (TOYOTA group)

Gain électrique :
Electricité produite annuellement : 6kW x 4000h soit 24000kWh (é)

Gain annuel issu de la revente d'électricité verte : 24000kWh x 0,21€/kWh(é) soit 5040€

Gain certificats verts :
Nombre de certificats verts par an : 0,33 x 24Mwh(é) soit 8CV

Gain annuel issus de la revente de CV : 8CV x 90€/CV soit 720€

Gain chaleur : 
Puissance thermique produite annuellement : 11,7kW (th) x 4000h soit 46800kWh(th)

Economie en gaz naturel (si rendement 80%) : 46800kWh(th) / 0,8 soit 58500kWh (gaz)

Consommation normale en gaz (annuelle) : 20,8kW x 4000h soit 83200kWh (gaz)

- Economie en gaz - 58500kWh (gaz)

= Consommation annuelle réelle 24700kWh (gaz)

Dépense annuelle en gaz 24700kWh(gaz) x 0,045€/kWh soit 1111,5€

Dépense annuelle pour l'entretien (750€ toute les 10000h) 300€

Ce que rapporte annuellement le cogénérateur 6kW de AISIN : 4348,5€

Investissement initial : 
Prix du micro-cogénérateur 25000€

- Prime n� 18 de la Région Wallonne (20% de la facture HTVA) - 5000€

- Economie d'impôt (13,5% de déduction fiscale pr invest  x 33% Isoc ) - 1113,75€

Dépense initiale d'investissement : 18886€

Temps de retour sur Investissement : 4,3ans
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I����������������� C:R	-�;�.	 (TOYOTA group)
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I����������������� C:R	-�;�.	 (TOYOTA group)
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• Puissance électrique : 6 à 15kW

• Puissance thermique : 17 à 30kW

• Moteur TOYOTA

• Rendement global : 92%

• Installation aisée

• Maintenance réduite

• Émissions réduites

• Possibilité de tri-cogénération
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Performances élevées et indépendantes de la t� extérieure
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Cout énergétique annuel d’une GHP par rapport à une EHP :
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���	���	-�;�.	 (TOYOTA Group)
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��
	+@�	-�;�.

8HP 10 HP 13 HP 16 HP 20 HP 25 HP

Puissance froid (kW) 22,4 28 35,5 45 56 71

Puissance chaud (kW) 26,5 33,5 42,5 53 67 84

Gaz naturel ou LPG
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Modèle Puissance (kW) T � in/out ( � C)
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